
 

瑕疵の特徴 

柱と梁接合部（上下）の接合補強金物として、

設計仕様と違う、基準耐力の低い金物が取付

けられた。 

設計仕様（写真 2） 

   Ｄ社製コーナー金物 

   短期基準耐力 6.7kN、N 値 1.2 以下 

現状仕様（写真 1） 

Ｄ社製コーナー金物 

短期基準耐力 5.4 kN、N値 1.0 以下 

年度    2011 年完成（2011 年調査） 

場所    千葉県鎌ケ谷市 

構造    木造在来軸組工法 

階数    2 階 

延べ面積 142 ㎡ 

用途    一戸建ての住宅 

   柱 

接合補強金物の仕様間違い 

解説 

取付けられた金物（写真 1）は、設計図書で指示された金物（写真 2）と違い、設計上で要求さ

れた強度に不足している。設計図書に違反した瑕疵工事である。 
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写真 2（設計） ビス（45）4+5 本 

写真 1（柱上下）（現状） ビス（45）3+3

本 


